
	
		
		    
			
			    
			
			
			    
			    
			    
			 
		    

		                     
				 Home
	 Add Document
	 Sign In
	 Register


			
			    
				
				    
					
					
					    
					

				    

				

			    

			

		    

		

	

	
    
	
	        	    
		    		Instalacin Domiciliaria a Gas Natural    	    

	    	    	Home 
	Instalacin Domiciliaria a Gas Natural


	

    




    
	
	    	    
		
		    
			
			    
				...			    

			        			    
    				Author: 
				    					Andres Fidel Rocha Rosales				        			    

			    
			

			
			    

			     52 downloads
			     460 Views
			        			     1MB Size
			    			

			
			     Report
			

		    

		    
			
			    
				 DOWNLOAD .PDF
			    

			

			
			    
				
				
				    
				
				
				
				    
				
				
				    
				
			    

			    
				

			    

			

		    

		    

		    

		    
		    

		

            

            
                
                    Recommend Documents

                

		
		    									    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Conversion a Gas Natural	    
	
	
	    Descripción completa

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Gas Natural	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Gas Natural	    
	
	
	    Descripción completa

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Gas Natural	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Gas Natural	    
	
	
	    Descrição completa

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Gas Natural	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		gas natural	    
	
	
	    gas natural y su evaluacion termodinamica

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Gas Natural	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Natural Gas Knowledge Series_Laying Natural Gas Pipeline	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Instalación Domiciliaria de Gas, Chile.	    
	
	
	    Instalación Domiciliaria de Gas, Chile.Descripción completa

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		INSTALACION DOMICILIARIA DE GAS NATURAL.pdf	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Gas Natural Vehicular Gnv	    
	
	
	    gasDescripción completa

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Manual Gas Natural	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Fraccionamiento del gas natural	    
	
	
	    Descrição: gas, gas natural, fraccionamiento del gas, conceptos básicos GNL, GLP, deribados del gas natural para su uso industrial. planta criogénica jose

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Compressed Natural Gas	    
	
	
	    ME690, Advance in IC engine and alternative fuels,IIT Kanpur, ME690A

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Fraccionamiento del gas natural	    
	
	
	    Descripción: gas, gas natural, fraccionamiento del gas, conceptos básicos GNL, GLP, deribados del gas natural para su uso industrial. planta criogénica jose

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Odorización del gas natural	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Libro Gas Natural	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Deshidratacion Del Gas Natural	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Introducción Gas Natural	    
	
	
	    todo acerca del Gas Natural, desde la extracción del pozo hasta el proceso y posterior comercialización de esteDescripción completa

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Instalaciones de Gas Natural	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Acondicionamiento de GAS NATURAL	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Gas-Natural Maik.pdf	    
	
	
	    Descripción completa

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Ciencia Tecnologia Gas Natural	    
	
	
	    

	

    

    

    


					    		

            

        

        
	                	
		

		
		        		    
    			
			    				
			        			

    		    

		    		    
			
			    
								    				    INSTALACIONES DOMICILIARIAS A GAS NATURAL



 Energías • • • • • • • •



Energía Geotérmica Energía Eólica Energía Solar Energía de la Biomasa Energía Mareomotriz Energía Hidráulica Energía de Fisión y Fusión (Nuclear) Energía Fósil



 Energías • • • • • • • •



Energía Geotérmica Energía Eólica Energía Solar Energía de la Biomasa Energía Mareomotriz Energía Hidráulica Energía de Fisión y Fusión (Nuclear) Energía Fósil



 GAS NATURAL Y PETR LEO El gas natural es un combustible fósil que no es sometido a transformaciones químicas, para su uso. 



No es cierto que el petróleo y el gas se encuentran bajo la tierra en grandes “cavernas”. En realidad se encuentran embebidos en cierto tipo de rocas, a las que se denominan reservorios. 



Un



reservorio es una roca que tiene espacios vacíos dentro de sí, denominada poros, que son capaces de contener petróleo o gas.



 GAS NATURAL Y PETR LEO Para que está roca además de contener petróleo constituya una acumulación comercial los poros deben estar comunicados lo que le da la propiedad de ser además permeable. La capacidad de producir de la arenisca queda en su mayor medida determinada por su porosidad y su permeabilidad.  El esquema en que mostramos perfectamente separados el gas , el petróleo y el agua no se da en la realidad. 



 Pozos El agua y el petróleo tienen gas disuelto a las condiciones de presión y temperatura de fondo, en tal forma que al descomprimirlo liberará gas en forma de burbujas tal como ocurre al abrir una gaseosa. la roca (arenisca) que  En contiene a el gas y a el petróleo existe agua intersticial.  Todo esto determina que al fluir el petróleo y/o el gas a la superficie tengamos gas, petróleo y agua a la entrada del separador, como se muestra en la figura siguiente. 



 Extracción GN



  A la entrada del separador tenemos gas petróleo y agua y la función del separador es separar la fase líquida de la fase gaseosa



 IMPUREZAS Si condensara agua en el gasoducto esta disminuiría la sección útil de la cañería y disminuiría la capacidad de transporte de este Y lo que es peor aún podrían combinarse las moléculas de agua e hidrocarburos produciendo hidratos. Estos, a altas presiones, se forman a temperaturas superiores al 0° C tienen el aspecto de granizos y pueden obstruir los gasoductos. Para disolverlos hay que bajar la presión y sacar el agua. 



Otras impurezas son los compuestos de azufre, el nitrógeno, arena, etc. 



 Flujo del GN •



Terrestre



•



Marítima



PRODUCCIÓN



DISTRIBUCIÓN •



•



Redes de distribución: •



Acero negro



•



Polietileno



City Gate



•



Gasoductos



•



Cisternas o buques metaneros



TRANSPORTE



USOS •



Domiciliario: •



Unifamiliar



•



Multifamiliar



•



Comercial



•



Industrial



 Usos del GN GAS NATURAL



LÍQUIDOS DEL GAS NATURAL



COMO INSUMO
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COMO COMBUSTIBLE



FRACCIONAMIENTO



   O    N    E    L    I    T    E



ETANO SIDERURGIA PETROQUÍMICA
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 CARACTERÍSTICAS DE LOS GASES COMBUSTIBLES Y DEL GAS NATURAL



 Composición del GN (Bolivia)



CH4 91,14%



N2



1,41%



C2H6 5,54% CO2 0,79%



C4H10 0,12%



C3H8 0,99%



 Poder Calorífico De Los Gases •



Se define como la cantidad de calor que se libera durante la combustión completa del combustible por unidad de volumen.



•



En los combustibles gaseosos que contienen hidrógeno y en consecuencia vapor de agua en los productos de combustión se distinguen el poder calorífico superior y el poder calorífico inferior.



 Poder Calorífico De Los Gases •



•



Poder Calorífico Superior (PCS)  – Es la cantidad de calor TOTAL producido por la combustión completa de una unidad de masa o volumen de gas. Incluyendo el calor recuperado al condensar el vapor de agua. Poder calorífico Inferior (PCI)  – No incluye el calor del vapor de agua.



 Poder Calorífico De Los Gases Tipo de Gas Gas Manufacturado



Gas Natural



Gas Butano



Gas Propano



PCS En Kilocalorías



PCS En Kilojulios



4200 á 4500 Kcal./m3 (n)



17580 á 21640 Kj/m3 (n)



10500 Kcal./m3 (n)



43950 Kj/m3



11683 Kcal./Kg.



48900 Kj/Kg.



31138 Kcal./m3 (n)



91480 Kj/m3



12025 Kcal./Kg.



50340 Kj/Kg.



25189 Kcal./m3 (n)



105440 Kj/m3



 Densidad De Los Gases Densidad Absoluta • • •



Se entiende por densidad la relación que existe entre la masa de un cuerpo y su volumen (D=M/V). Generalmente este concepto se utiliza poco. Para los gases la densidad se expresa en forma relativa respecto al aire.



Densidad Relativa •



Es el relación entre la densidad absoluta del gas considerado y la del aire. Expresados ambos en las mismas condiciones de referencia de presión y temperatura.



 Densidad De Los Gases 2,5



2,03 2



1,62 1,5 1 0,5



Densidad aire=1 0,5



0,62



0



Gas Manufacturado



Gas Natural



Gas Propano



Gas Butano



 Inflamabilidad De Los Gases BUTANO



PROPANO



GAS NATURAL 0



20



40



60



% Gas en un ambiente con NO INFLAMABLE



INFLAMABLE



80



100



aire



NO INFLAMABLE



Para que un gas combustione, debe existir la proporción adecuada de gas y aire



 Índice De Wobbe El índice de Wobbe de un gas combustible es el cociente entre su PCS y la raíz cuadrada de la densidad relativa, expresado en unidades de PCS.



Índice de Wobbe =



P.C.S Densidad Relativa



 Familia De Los Gases •



La norma UNE 60.002-90 ó UNE EN 437 clasifica los gases combustibles en tres familias en función de su índice de Wobbe:



•



Todos los gases de una misma familia tienen un índice de Wobbe similar, de manera que pueden intercambiarse sin que sea necesario modificar ni la instalación receptora ni los aparatos de consumo. En todo caso se precisará un pequeño ajuste de los mismos.



 Familia De Los Gases



1ª FAMILIA



2ª FAMILIA



3ª FAMILIA



Índice de Wobbe (Kcal./m3)



Bajo Índice 5350 – 5925



Índice Medio 9340 - 13065



Alto Índice 17400 - 20850



Tipo de Gas



Gas Manufacturado



Gas Natural



Propano y Butano



 Gas Natural vs. GLP GAS NATURAL •Se ventila muy bien por su densidad: 0.6 MAS LIVIANO QUE EL AIRE •Se precisa un 5% en el aire para tener la mezcla explosiva •El transporte se hace por tuberías subterráneas de acero o de polietileno



G.L.P. •Se queda en el piso por su densidad: 2 MAS PESADO QUE EL AIRE •Solo un 2% de gas en el aire alcanza su punto explosivo •El transporte del producto se hace con camiones (es un peligro permanente con el tráfico)



 Presión De Distribución Clasificación



Presión



Alta Presión (AP)



APB a partir de 19 bar



Media Presión (MP)



MPC de 4 bar. a 19 bar. MPB de 0,4 bar a 4 bar MPA de 50 mbar a 0,4 bar



Baja Presión (BP)



De 0 bar a 50 mbar



 Red De Distribución



 Tipos de Distribución •



Zonas Urbanas  –  –



•



Se distribuye en MPB y MPA (Zonas antiguas que proviene de gas Manufacturado se distribuye en BP) Los trazados de las redes de gas y sus acometidas se hallan bajo aceras peatonales, a profundidad entre 0,60 y 0,80 m y con una separación mínima a las fachadas de los edificios de 0,30 m.



Zonas Interurbanas y suministros Industriales  –



Se distribuye en AP



 Simbología Básica



 Instalación De Gas



Layout De Una Instalación Red



 



ACOMETIDA



REGULADOR  CONTADOR



APARATOS



MP BP



 Gabinetes de Medición y Regulación 



Conjunto de conductos, elementos y accesorios que comprenden la medición y regulación.



 Acometida individual



 Gabinete de Medición y Regulación 3 5 4



6



2



1



1. Tubería De Polietileno 2. Elevador 3. Nicho o gabinete de medición regulación 4. Órgano de corte general 5. Regulador 6. Medidor



 Reguladores - Reductores Permitir que el caudal del gas, que se suministra a la red de distribución, fluya hacia la misma con el caudal y la presión adecuada y que se mantenga esta última constante a pesar de las variaciones de aquel. Suministrar un caudal determinado (m3/h o kg/h) de un gas específico y a una presión, también determinada, al artefacto o a los artefactos de consumo. Función: • Reducir la presión: de la presión de distribución (~ 4 Bar) a la presión de uso 19 mbar o 21 mbar • Regular el caudal máximo: que se va a utilizar en función de la magnitud de la instalación Partes: • Entrada de gas: Provista de una unión esfero  – cónica y filtro • Cuerpo del regulador:Está fabricado en material metálico y toma diferentes formas según el fabricante • Salida del regulador: Tiene una unión roscada, que debe coincidir con la rosca de entrada al medidor



 Reguladores - Reductores 



Regulador de una sola etapa Tornillo de ajuste Membrana



SALIDA DEL GAS PRESIÓN REGULADA



Muelle Orificio



Obturador



Punto fijo ENTRADA DE GAS



 Reguladores - Reductores



 Reguladores - Reductores 



Regulador de dos etapas



 Reguladores - Reductores HUMCAR



FISHER



BRIFFAULT



ALIANÇA



 Reguladores - Reductores DESIGNACIÓN DE REGULADORES • De acuerdo a la industria y la marca los reguladores se designan considerando la presión de trabajo y el caudal requerido según la instalación BRIFFAULT



B6 • •



Indica la presión de trabajo MPB (Media presión B) Indica el caudal nominal con que trabaja (6 m 3 /h)



 Características Estándar Del Regulador Tipo B Presión de



entrada



Presión de salida Diámetro de



entrada



Diámetro de



salida Temperatura Caudal



Pe Ps



0,1 bar



a



5 bar



9 mbar



a



400 mbar



DE



3/4



DS



1 1 / 4



Tº Q



”



”



-30 ºC 0 m3/h



a a



+ 60 ºC 48 m3/h



 Reguladores Tipo B MODELOS DE REGULADORES CARACTERÍSTICAS



Pe mín. (bar) Pe máx. (bar) Ps ( mbar) Caudal (m3/h) Entrada Salida



B6



B10



B25



B40



BCH30



0,5



0,5



0,5



0,7



0,8



4



4



4



4



4



20/35



20/35



20/35



20/35



300/35



6



10



25



40



30



3/4 ” 1 1/4 ”



 Reguladores - Reductores HUMCAR



RPE 6 • • • • •



Indica el caudal nominal con que trabaja (6 m3 /h) RPE: Regulador de Primera Etapa RSE: Regulador de Segunda Etapa RUE: Regulador de Última Etapa RU: Regulador de Única Etapa



 Regulación por etapas







Regulación en dos etapas:  



Primera etapa reduce de 4 bar a 350 – 400 mbar Segunda etapa de 350 mbar a 19 mbar



 Regulación por etapas







Regulación en tres etapas: 



 



Primera etapa reduce de 4 bar a 350 – 400 mbar Segunda etapa de 350 mbar a 144 - 120 mbar tercera etapa de 144 mbar a 19 mbar



 MEDIDORES 



La función principal es medir la cantidad de gas utilizado por el usuario, tenemos los volumétrico, másicos. Los más utilizados son los volumétricos.   



Medidores de paredes deformables o de membrana. Medidor de pistones rotativos Medidor de Turbina



 Medidor de Pistones Rotativos 



Medidor de pistones rotativos



Entrada de gas



Salida de gas



 Medidor de Turbina Molinete



Molinete



Minutería



Distribuidor anular



 Medidor de paredes deformables Entrada



Salida



A



B



Entrada



Placa Membrana



Salida



A



B



 Instalación del medidor NO



NO



gas



No instalarlo directamente en contacto con el suelo, sobre todo si es húmedo y/o de tierra.



Nuovo Pignone S.p.A



62536,034



Al instalar el medidor no debe estar expuesto a la lluvia o al sol.
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