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								    				    CONFIGURACIÓN SISTEMAS SISTEMAS SERIE Y PA PARALELO REDUNDANTE DE UPS`s REDUNDANCIA: Es mantener la operación crítica de un sistema aún cuando la alimenta alimentación ción principa principall falla. falla. En un sistema sistema redunda redundante nte siempre siempre deben deben existir  existir  unidades de alimentación y unidades de reserva. En el evento de una falla de una UPS, la unidad de reserva asume la operación. Existen configuraciones serie y paralelo redundante en fuentes A y !. uando una configuración es redundante, el número de módulos de potencia define el tipo de configuración. " # $ para configuración paralelo $ # $ para configuración serie



UPS EN CONFIGURACIÓN SERIE REDUNDANTE REDUND ANTE En la figura se muestra un sistema de UPS operando en configuración serie redunda redundante. nte. %as UPS UPS & y && represe representan ntan las UPS y las las AS AS & y && represe representan ntan el s'itc(. Esta configuración opera de la siguiente manera)



$. %a carga carga es es aliment alimentada ada direc directame tamente nte por la la UPS UPS &. *. %a UPS UPS && es es sincroni+ada sincroni+ada con el mismo voltae voltae de la UPS &. -. uan uando la UPS UPS & sale sale de serv servic icio io por por cua cualui luier er ra+ón a+ón,, la carg carga a es transfer transferida ida a la UPS &&. Esta transfe transferenc rencia ia es (ec(a a trav/s trav/s de s'itc( s'itc( est0tico de transferencia &.



 CARACTERISTICAS 1espuesta inmediata a mal funcionamiento "o existe la necesidad de utili+ar un controlador para gobernar el control de la UPS !ise3o amigable 8 4256 7 8 x $9  (oras 7 8: a3os %a UPS & puede ser reempla+ada por la UPS && manual o autom0ticamente.



RESULTADOS 2ransferencia de toda la carga de la UPS & a la UPS && !os UPS diferentes pueden ser usadas simult0neamente en el mismo sistema &nstalación y mantenimiento simple 2iempo medio entre fallas bastante alto &ncremento de flexibilidad



UPS EN CONFIGURACIÓN PARALELO REDUNDANTE



CARACTERISTICAS ada UPS esta en capacidad de suplir la carga m0xima.



RESULTADOS Un mal funcionamiento de una UPS (ace ue la totalidad de la carga sea transferida.



1euiere sincroni+ación de fase, voltae Problemas de sincroni+ación en y forma de onda. sistemas sobrecargados y en colapso.



Procesos de instalación y operación Se reuiere de personal altamente compleos. calificado. Se reuiere de un controlador externo. 1esulta costoso y compleo utili+ar un controlador ue gobierne el funcionamiento de las dos UPS;s.



 CARACTERISTICAS



RESULTADOS



uando una de las !os UPS falla se reuiere del apagado inmediato de la UPS. 4256 7 *.8



x



Un s'itc( de apagado debe ser instalado en cada UPS;s.



8 $9 (oras .



89? m0s bao ue la configuración serie redundante.



CÁLCULO DE MTBF (MEAN TIME BETWEEN FAILURES) PARA UNA CONFIGURACIÓN SERIE REDUNDANTE Este 0lculo se (ace en dos pasos. $. 0lculo del 4256 de la UPS && # AS &&. 4256x representa la suma de este 0lculo.



MTBF Χ



1



=



MTBFUPS II



+



MTBFMains



1



=



41,000 + 100 + MTBF Χ



41,000 * 100



+



+



MTBFUPS * MTBFMains



1 5 * 10



5



=



MTTR  1 2.05 * 10



5



+



+



1 MTBFAS



1 5 * 105



24



= 1.4 * 10



5



*. 0lculo del 4256 de UPS & # 4256x) ignora el tiempo reuerido para reparar la UPS



1 MTBF series =



1



=



MTBFX



+



MTBFUPS



+



MTBFX *



1 142,000 + 41,000 +



142,000 * 41,000



+



MTBFUPS



+



1 MTBFAS



MTTR  1 1



5 * 105



≅



5 *105



24



CONCLUSIÓN) el 4256 para la configuración serie redundante es 4256 7 8 x 8 $9  (oras 7 8: a3os. El 4221 es el tiempo medio para reparación de UPS;s.



 CÁLCULO DEL MTBF PARA LA CONFIGURACIÓN PARALELO REDUNDANTE Este c0lculo se reali+a en cuatro pasos) $. *. -. @.



0lculo del 4256 para la UPS & # S& 0lculo del 4256 para la UPS && # S&& 0lculo del 4256x 0lculo del 4256 de la configuración ue incluye) 4256 del s'itc( autom0tico y 4256 del controlador 



CÁLCULO DEL MTBF1 PARA UPS I + ASI 1 MTBF1



=



1 MTBF(UPS1)



+



1 MTBFAS



≅



1 MTBF1



≅



1 41,000 h



CÁLCULO DEL MTBF2 PARA UPS 2 + AS2 1 MTBF2



=



1 MTBF(UPS2)



+



1 MTBFAS



≅



1 MTBF2



≅



1 41,000 h



EL CÁLCULO DEL MTBFx SE REFIERE A LA SUMA DE MTBF1 + MTBF2 1 MTBFX



1 =



MTBF1



+



MTBF2



+



1 MTBF1 * MTBF2 MTTR 



+



11 * 10



7  AS 



 CÁLCULO DEL MTBF TOTAL 1 MTBFS%s#& ≅



1 MTBFAS



1



=



MTBFX Mains +



1 MTBFCon!o""#! 



MTBF + MTBFX * MTBFMains



+



=



1 5 * 105



+



MTTR  1 5 * 105



=



+



1 MTBFAS



+



1 MTBF$on!o""#! 



2 5 * 105



CONCLUSIÓN) El 4256 para la configuración paralelo redundante es 4256 7 8 *.8 x $9 (oras 7 *=.8 a3os



CONCLUSIONES GENERALES



PARALELO REDUNDANTE



CARACTERISTICAS



SERIE ENTA!AS REDUNDANTE



8 *.8 x $9  oras



8 8 x $9  oras



Serie



*.8 Beces. Se reuieren altos niveles de capacidad t/cnica.



* Beces Simple y 10pido



Serie Serie



"o



Si



Serie



!istribución Activa de "o corriente



Si



Serie



2ransferencia de carga en casos de falla.



Si



Si



Serie



Cperación y 4antenimiento Posibilidad para incrementos de potencia



omplea



Simple y 4ínima



Serie



Si



"o



Paralelo



2otal 4256 Precio para dos UPS;S &nstalación



Posibilidad de uso con dos sistemas diferentes.



 PARALELO REDUNDANTE



CARACTERISTICAS



SERIE ENTA!AS REDUNDANTE



1euerimiento de control 4221 onexión de s'itc( est0tico de transferencia



Si



"o



Serie



Alto omplea y costosa



5ao Simple



Serie Serie



Eficiencia



Por debao de lo normal "ormal



Serie
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